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DETALHE POSTE DE ILUMINAÇÃO E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA: 1/50

LUMINÁRIA LED100W

SOBE CABO 3X2,5mm2
ELETRODUTO PVC Ø 3/4"
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CAIXA DE PASSAGEM
CABOS ELÉTRICOS

CABO DE COBRE NU - 10mm

HASTE DE TERRA COPPERWELD

SEÇÃO - Ø5/8"x2.40m

CACHIMBO DE (TELEMAR) DESCIDA DE 3/4"

A REDE AÉREA
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GANCHO OLHAL
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4 ISOLADORES
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SEÇÃO - Ø5/8"x2.40m

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO
ESCALA: 1/25
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CONEXAO G.K.P

CAIXA EM ALVENARIA C/ TAMPA
EM CONCRETO: 25x25x30cmPISO
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DETALHE HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

FIAÇÃO:
C = 438,50M
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL: DATA:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

INDICADA 01

25/05/2021

FINALIDADE:
Projeto Urbanístico - Planta Baixa e Detalhes

PROJETO URBANÍSTICO
ARACATI - MARJOLÂNDIA

01

Distrito de Marjolândia
MUNICÍPIO: ESTADO (UF):

CEAracati

Prefeitura Municipal de Aracati
CNPJ nº: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

BANCO COM BASE EM ALVENARIA E ASSENTO EM MADEIRA

LIXEIRA ECOLÓGICA

POSTE DE MADEIRA COM 2 LUMINÁRIAS h = 3,00m
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